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Аннотация: Основная цель данной работы посвящена разработке нового энергосберегающего способа управления 
активным двунаправленным преобразователем частоты (АДПЧ) в составе мощных реверсивных электроприводов 
переменного тока (РЭПТ). Для достижения этой цели был проведен теоретический анализ возможного управления 
активной, реактивной и полной мощности в системе АДПЧ – питающая сеть. По результатам теоретических 
исследований были построены зависимости потоков мощности в системе АДПЧ – питающая сеть, на основе которых 
разработана новая система автоматического регулирования (САР) АДПЧ. Определено, что с помощью новой САР 
АДПЧ при питании РЭПТ можно компенсировать реактивную мощность и корректировать коэффициент мощности 
питающей сети. Это позволит снизить расход электроэнергии, стабилизовать напряжение и повысить пропускную 
способность сети. 
Abstract: The main aim of the study is to develop a new energy-saving control method of a back to back converter (BtBC) 
in AC electric drive systems (EDSs). The research focus was concerned with the theoretical analysis of active, reactive and 
apparent power controlling in a system BtBC – grid. From the results obtained, the dependences of the power flows in the 
system BtBC – grid have been plotted. These dependences allow us to create a new closed loop system (CLS) of the BtBC. 
The principal conclusion from this work is that reactive power compensation and power factor correction by the new CLS of 
the BtBC supplying ac EDSs is determined. It can reduce a share of the consumption reactive power from a substation and 
improve the power quality. 
Ключевые слова: электропривод переменного тока; активный двунаправленный преобразователь частоты; 
компенсация реактивной мощности; корректировка коэффициента мощности.  
Key words: alternation current electric drive; back to back converter; reactive power compensation; power factor correction. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Оптимальное использование электроэнергии 
технологическими объектами является одним из 
приоритетных направлений в развитии 
промышленных предприятий. Различные 
технологии энергосбережения активно 
развиваются в связи с повышением цен на 
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электроэнергию и растущему спросу на 
углеводородное сырье. Снижение себестоимости 
продукции и повышение экологической 
безопасности являются одним из основных 
показателей развития современного предприятия 
[1]. Последние тенденции в коммерческих 
отношениях предприятий с энергосистемой 
показывают, что на потребителя электрической 
энергии начинают возлагаться достаточно 
высокие требования и обязанности. В частности, 
введены нормативные значения коэффициента 
реактивной мощности tgφ = 0,4 для 
внутризаводских сетей напряжением 6-20 кВ и tgφ 
= 0,35 для напряжения 0,4 кВ [2]. Кроме того, для 
стимулирования выполнения данных требований 
разрабатывают новые методики расчета 
повышающих или понижающих коэффициентов 
на потребляемую электроэнергию. Эти методики 
позволяют потребителю получить скидку на 
электроэнергию при участии в регулировании 
коэффициента реактивной мощности сети. 
Следовательно, компенсация реактивной 
мощности или повышение коэффициента 
мощности приобретает особую экономическую 
значимость для предприятий [3]. 
 
ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ РАБОТЫ 
 
Массовое внедрение в производство получили 
активные двунаправленных преобразователей 
частоты (АДПЧ) для питания мощных 
реверсивных электроприводов переменного тока 
(РЭПТ). Такие преобразователи имеют 
возможность работать с отстающим, 
опережающим и единичным коэффициентом 
мощности. Исследования АДПЧ отражены в 
различных трудах отечественных и зарубежных 
ученых. Однако следует отметить, что уровень 
теоретических и прикладных исследований 
электромагнитных процессов для АДПЧ при 
новейших алгоритмах коммутации 
полупроводниковых ключей и при режимах 
корректировки коэффициента мощности в 
питающей сети недостаточно рассмотрен в 
отечественной и зарубежной литературе. Исходя 
из выше сказанного, целью данной работы 
является разработка и исследование нового 
энергосберегающего способа управления АДПЧ в 
составе РЭПТ. Для достижения этой цели буден 
проведен теоретический анализ возможного 
управления активной, реактивной и полной 
мощности в системе АДПЧ – питающая сеть. 
 
СИСТЕМА АДПЧ – ПИТАЮЩАЯ СЕТЬ 
 
АДПЧ представляет собой два управляемых 
источника напряжения с общим звеном 
постоянного тока (DC). Один источник 
присоединяется к сети переменного тока – 
активный выпрямитель напряжения (АВН), а 
другой к нагрузке – автономный инвертор 
напряжения (АИН) [4-7]. В большинстве случаев 
для питания РЭПТ с номинальной мощностью 
выше 1 МВт АДПЧ выполняются по 
трехуровневой топологии с разделительными 
диодами. Для АВН применяют современные 
алгоритмы коммутации полупроводниковых 
ключей с удалением выделенных гармоник или с 
минимизацией суммарного показателя 
гармонического искажения (THD) [8]. Для 
большинства АИН применяют алгоритмы на безе 
пространственно-векторных технологий [9, 10]. 
На рис. 1 представлена принципиальная схема 
АДПЧ. 
 
Рис. 1. Принципиальная схема АДПЧ 
 
Принцип действия АДПЧ удобно рассмотреть с 
помощью однофазной схемы замещения на рис. 2, 
в которой он представлен в виде источника ЭДС 
EАВН, подключенного через реактор с 
эквивалентным индуктивным сопротивлением XL 
и эквивалентным активным сопротивлением R к 
питающей сети с ЭДС Eс. Разность ЭДС EАВН и Eс 
приходится на XL и R падения напряжения на 
которых UL и UR соответственно [11]. 
I
 
Рис. 2. Схема замещения АДПЧ в точке 
подключения к питающей сети. 
 
Потребляемая мощность относительно сети 
определяется следующими выражениями [19]: 
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ШИМdcАВН KUmE  .  (4) 
 
где, Pc = f(EАВН, α), Qc = f(EАВН, α), Sc = f(EАВН, α) – 
зависимости активной, реактивной и полной 
мощности в системе АДПЧ – питающая сеть; KАВН 
– коэффициент ШИМ; Udc – напряжение DC, m – 
коэффициент модуляции. 
 
С помощью зависимостей (1), (2), (3) и (4) мы 
сможем рассчитать максимальную потребляемую 
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или инвертируемую мощность в системе АДПЧ – 
питающая сеть. Следует отметить, что 
максимальный и минимальный угол α и выходное 
напряжение EАВН могут различаться в зависимости 
от силовой схемы, режимов работы РЭПТ и 
технических данных АДПЧ. В большинстве 
случаев у серийно-выпускаемых АДПЧ при 
питании РЭПТ в рабочих режимах угол α может 
находиться в диапазоне от -10° до +10°, а гладкая 
составляющая выходного линейного напряжение 
EАВН может находиться в диапазоне от 80% до 
140% от номинального линейного напряжение 
сети. На рис. 3 а, б построены графики 
зависимостей (1), (2) и (3) в системе АДПЧ – 
питающая сеть. 
 
а) 
 
б) 
Рис. 3. Зависимости активной Pc = f(EАВН, α), 
реактивной Qc = f(EАВН, α) (а) и полной Sc = f(EАВН, 
α) (б) мощности при заданных углах α1 = 10°, α2 = 
5°, α3 = 0°, α4 = -5°, α5 = -10° и напряжениях EАВН в 
диапазоне от 0,8 до 1,4 о.е. 
Анализ зависимостей на рис. 3 показал, что 
максимумы для активной Pc1-5, реактивной Qc и 
полной Sc1-5 мощности при различных углах α1-5 
достигаются при максимальном напряжении EАВН 
= 1,4 о.е. Следовательно, можно сделать вывод, 
что при повышении уровня напряжения в DC 
диапазон передаваемой мощности в системе 
АДПЧ – питающая сеть увеличивается. Из 
уравнения (2) следует, что реактивная мощность 
Qc ≈ const при различных углах α1-5 (рис. 3, а), т.к. 
при малых углах cos(α) ≈ 1. Для разработки нового 
энергосберегающего метода управления АДПЧ 
особую значимость приобретает зависимость Sc = 
f(EАВН, α), которая для определенных углов α1-5 
показана на рис. 3, б. Используя эту зависимость 
(рис. 3, б) можно построить систему управления 
АДПЧ таким образом, чтобы при определённых 
значениях α и EАВН обеспечивалось постоянство 
максимальной потребляемой полной мощности из 
питающей сети Scmax = f(EАВН, α) = const. В этом 
случае необходимо обеспечить требуемую 
активную мощность для питания РЭПТ, а для 
расчета величины дополнительно передаваемой 
реактивной мощности в системе АДПЧ – 
питающая сеть использовать зависимость Sc = 
f(EАВН, α), которая показана на рис. 4. Ограничение 
по передаваемой максимальной мощности должно 
рассчитывается с помощью системы управления 
(СУ) АВН на основе следующего уравнения:  
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Рис. 4. График зависимости полной мощности Sc = 
f(EАВН, α) в системе АДПЧ – питающая сеть 
 
НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВН 
 
За основу построения новой СУ АВН была 
принята классическая структура с прямой 
ориентацией по вектору питающего напряжения, 
которая подробно рассмотрена в трудах [12-14]. В 
СУ для регулирования вектора тока используются 
двумерный пропорционально-интегральный (ПИ) 
регулятор по осям dq, и для регулирования 
напряжения в DC используется  ПИ регулятор. На 
рис. 5 показана функциональная схема САР АВН. 
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Рис. 5. Функциональная схема АДПЧ с энергосберегающей СУ АВН 
 
На рис. 5 приняты следующие обозначения: XL, R 
– эквивалентное индуктивное и активное 
сопротивление в точке подключения АДПЧ к сети 
переменного тока; TS – период квантования ШИМ; 
m – коэффициент модуляции АВН; α – угол 
сдвига; uabc – напряжения сети; iabc – токи сети; θ – 
угол поворота вектора напряжений сети в системе 
dq; idз и idос – заданный и реальный ток по оси d; iqз 
и iqос – заданный и реальный ток по оси q; Udcзmax и 
Udcос – заданное и реальное напряжение DC; Pос, 
Qос и Sос – измеренная активная, реактивная и 
полная мощность; Qзlim – рассчитанное 
ограничение по реактивной мощности; Qз – 
заданная реактивная мощность; PLL – устройство 
фазовой автоподстройки частоты. 
 
Авторами предлагается использовать СУ АВН на 
рис. 5., когда рядом с точкой подключения АДПЧ 
к питающей сети параллельно работают 
потребители реактивной мощности. Перспективен 
такой способ управления совместно с технологией 
интеллектуальной промышленной сети (Industrial 
Smart Grid). Industrial Smart Grid может 
осуществлять на верхнем уровне управления 
мониторинг в реальном времени коэффициента 
мощности сети cos(φ)с и формировать на 
локальном уровне управления АДПЧ задание на 
генерацию или потребление реактивной мощности 
Qз. Это позволит корректировать коэффициент 
мощности в точке подключений к питающей сети 
[15]. Когда на подстанции будет перекомпенсация 
или недокомпенсация реактивной мощности, то 
РЭПТ при питании от АДПЧ сможет 
сгенерировать или потребить некоторую величину 
реактивной мощности, тем самым улучшив 
коэффициент мощности в точке подключения 
[16]. На рис. 6 показан в упрощенном виде 
принцип корректировки коэффициента мощности 
сети посредством энергосберегающей СУ АДПЧ 
для интеллектуальной системы электроснабжения 
предприятия. 
 
 
Рис. 6. Функциональная схема интеллектуальной 
промышленной сети 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По результатам теоретических исследований были 
построены зависимости потоков мощности в 
системе АДПЧ – питающая сеть, на основе 
которых разработана новая энергосберегающая 
система автоматического регулирования (САР) 
АДПЧ. Определено, что с помощью новой САР 
АДПЧ при питании РЭПТ можно компенсировать 
реактивную мощность и корректировать 
коэффициент мощности питающей сети. Это 
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позволит снизить расход электроэнергии, 
стабилизовать напряжение и повысить 
пропускную способность сети. Величину 
потребляемой или генерируемой реактивной 
мощности РЭПТ необходимо рассчитывать в 
соответствии с нагрузочной диаграммой привода. 
Наиболее актуально использовать данный метод 
управления, когда рядом с точкой подключения 
электропривода к питающей сети параллельно 
работают установки с нелинейной нагрузкой, т.е. 
потребители реактивной мощности. Особенно 
перспективно такой способ управления 
использовать совместно с технологией 
промышленной Industrial Smart Grid.  
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